
PARTICOLARE INSTALLAZIONE RIVELATORE DI FIAMMA

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

ZONA 4

ZONA 5

ZONA 6

ZONA 8

LEGENDA

DESCRIZIONE DIMENSIONI MATERIALI

Segnalazione manuale d'allarme - Montaggio a parete

POS.

1

2

3

4

5

6

7

Scatola di derivazione -

-Raccordo tubo scatola

Tubazione

Supporto di fissaggio tubo

Supporto rosso per installazione a muro FDM-R

-

-

-

-

-

-

Pulsante di Allarme cod. TDMOA ABS

ABS

98x98x15

h = 1,0 - 1,6 m

Cornice per il montaggio ad incasso PEDM ABS101x101x12

Scatola per installazione ad incasso SIDM ABS63x63x48

98x98x34

8

LEGENDA
POS. DESCRIZIONE DIMENSIONI MATERIALI

1

2

3

4

5

6

Scatola di derivazione

Raccordo tubo-scatola

Supporto di fissaggio tubo

Tubazione

Targa Ottico Acustica Convenzionale POA543-C

-

-

-

115x300x130mm Polist.Metacrilato

-

-

-

INSTALLAZIONE A PARETE

3 4

MURO

1

2

SOFFITTO

- -

ALLARME
INCENDIO

5

6

ALLARME
INCENDIO

6

Targa Ottico Acustica Indirizzata POA543-I 115x300x130mm Polist.Metacrilato

h = 2,5 m

h = 2,5 m

PAVIMENTO

PAVIMENTO

Segnalazione ottico-acustica d'allarme

5 - 120 m

> 30 cm

21

4 3

LEGENDA
POS. DESCRIZIONE FORNIT. DIMENSIONI MATERIALI

1

2

3

4

Trasmettitore

Ricevitore

Controller

Alimentazione - -

203x124x71,5mm

-

Nota 1:

Nota 2:

7

6

5

5

6

7

- -

-

-

-

-

-

-

-

Rivelatore lineare di fumo Tx-Rx

Raccordo tubo scatola

Tubazione

Supporto di fissaggio tubo

DEF

DEF

DEF

78x77x161mm

78x77x161mm

PC

PC

PC
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o DIPON

62 43 51 87

SETTAGGIO SWITCH

+ - c
m

d

M1 M1

0333

I/O MODULE
FIRE DETECTION

EN 54-17 :2005

EN 54-18 :2005

FARE BP10809 F45308 PITHIVIERS Cedex

FD

BOSEC

9047

IO
M

0
1

-B

0333-CPD-075258
B01 - 15 31
MADE IN EU

M1 M2 M3

EDL-2IN

1+ 3+ 4-2-

5+

6-

X1-1 X1-4

M1

E
F
L

X
1

-1

X
1

-4

-- ++

AP

S1

- + +-

M1

F1

5+

6-

1+ 2 - 3+ 4-

E1- E1+ LTE- LTE+

 I TRASMETTITORI Tx
POSSONO ESSERE ALIMENTATI

INFO:

IN1M1 IN2 IN3 IN4 OUT4OUT3OUT2OUT1M1

ANCHE DALLA DORSALE 24Vdc

LUNGHEZZA MASSIMA LOOP 2000m
PREVEDERE CAVO IDONEO PER POSA

INFO:

INTERROTTA IN CAVIDOTTO

+ - e + - e + - e + - e

LINE 1 LINE 2 LINE 3 LINE 4

LOOP 1 LOOP 2

DIALOGUE

FAULT/LOOP1

LOOP2

1 2 3 4

ON

BP1

Serial No.
xxxxxxxx SEFI

XXXXXX
CG2Xxxxxxxxx

3000-2L

Evo

B1 B2 B3 B4



MODULO DI

ALIMENTAZIONE

3000-PS
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Pannello di Ripetizione Remota dello stato centrale

Centrale di Rivelazione Incendio configurabile

ELABORATO: ALLEGATO

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO E DELLE RELATIVE OPERE

EDILI  PER LA BIODIGESTIONE ANAEROBICA DELLA FORSU

IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

E VALORIZZAZIONE RACCOLTE DIFFERENZIATE A

SERVIZIO DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

DELLA PROVINCIA DI ORISTANO

PROGETTO DEFINITIVO

34

ELABORATI GRAFICI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato della Difesa dell'Ambiente

CUP: E54E12000570002

SCALA:DATA: Gennaio 2022

IL PROGETTISTA IL DIRETTORE GENERALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTOCOLLABORATORI

CIG:

IMPIANTI ELETTRICI

F.S.

EDIFICIO FORSU

(Ing. Agostino Pruneddu) (Dott. Marcello Siddu)

(Ing. Salvatore Daga)Ufficio Tecnico del Consorzio

C
O

N
S

O
R

Z
I
O

 
I
N

D
U

S
T

R
I
A

L
E

P
R

O
V

I
N

C
I
A

L
E

 
O

R
I
S

T
A

N
E

S
E

PIANTA IMPIANTO IRAI

- STATO DI FATTO -


